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LEM SE - PROYECTO NUEVA PLANTA DE SPGV 

Rosario, 9 de junio de 2026. 

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1 (CON CONSULTA) 

Vistas las consultas presentadas por las potenciales empresas oferentes de la Licitación Pública 
de referencia, se informan las siguientes aclaraciones a considerar para la formulación de las 
propuestas, a fin de salvar dudas y garantizar la correcta interpretación de la documentación 
técnica: 

a. Acceso a Documentación y Trámites Administrativos 

 Descarga de Pliegos y Planos: La documentación técnica y administrativa se encuentra 
disponible para su descarga en https://lemrosario.com/licitaciones/ y en el portal de la 
Municipalidad de Rosario: 
https://www.rosario.gob.ar/sitio/licitaciones/detalleLicitacion.do?id=37032 

 Registro de Oferentes: Se aclara que no se requiere ningún trámite adicional ni 
inscripción previa específica para ser considerado oferente, más allá del cumplimiento 
de lo estipulado en las bases generales. 

b. Documentación Técnica, Cómputos y Formatos 

 Documentación Complementaria: Se pone a disposición de los interesados, el Estudio 
de Suelos, planos de pasamanos, plataforma para tanque de agua, solados, cielorrasos 
(PB y PA), estructuras, memoria de cálculo, plano de movimiento de suelos y plano de 
demolición. Disponible para su descarga en https://lemrosario.com/licitaciones/ 

 Planos en Formato CAD: Con el fin de facilitar las tareas de cómputo y presupuesto, se 
proveen los planos generales en formato CAD (DWG). Disponible para su descarga 
en https://lemrosario.com/licitaciones/ 

 Responsabilidad del Cómputo: Se aclara que es responsabilidad exclusiva de cada 
oferente realizar el cómputo métrico final basado en la totalidad de la documentación 
técnica y gráfica provista. 

c. Obra Civil y Arquitectura 

 Alcance de Demoliciones: Debe interpretarse según planos la demolición total del 
muro exterior y la demolición parcial de la estructura existente. Los materiales 
retirados se depositarán según las instrucciones de la Inspección de Obra. 

 Niveles de Obra: Se aclara que el punto de referencia para el movimiento de suelos es 
el Nivel de Piso Terminado (NPT) interior de la construcción existente, el cual se sitúa 
a -0,18 m respecto al NPT de la nueva planta. 

 Carpinterías y Puertas: 
o Se ratifica la inclusión de la planilla P11. Las tipologías PM1 y PM2 pueden 

computarse como una única categoría para la oferta. 
o Las puertas rápidas de alta velocidad se proyectan para sectores no 

productivos (vinculación de depósito con circulaciones no clasificadas), por lo 
cual no requieren condiciones de hermeticidad de laboratorio. 

o Se aclara que la mención a "esmalte sintético en puertas placa" (Ítem 13.7) 
debe tomarse como una referencia técnica general, dado que no se han 
proyectado puertas de tipo placa en este contrato. 



Licitación Pública: LABORATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICINALES SOCIEDAD DEL ESTADO (LEM SE). 
NUEVA PLANTA DE SOLUCIONES PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN. LP N° 01/2026. 

Página 2 
 

d. Instalaciones Especiales y Equipamiento 

 Instalación Eléctrica: Se ratifica que no forman parte del alcance del contratista la 
provisión de: Grupo Electrógeno, Transformadores de 630 KVA, ni trabajos internos en 
la sala de transformadores de la EPE. Tampoco se incluye la provisión de motores y 
bombas en el rubro eléctrico. Referencias: Los artefactos de iluminación están 
detallados en el plano de cielorrasos, y las bocas de emergencia/carteles en el plano 
de electricidad. 

 Grupo Electrógeno: se aclara que las referencias de potencia en planos deben 
considerarse solo para la correcta previsión de las instalaciones y futuras conexiones. 

 Gas y Termotanques: Respecto al sistema de Gas la oferta debe incluir la provisión e 
instalación de los elementos descriptos en el Detalle Nº1 del Plano de Gas 
(Subestación de Gas Nº1.) Respecto al equipamiento, se aclara que el contratista debe 
proveer e instalar los termotanques, mientras que para la caldera el contratista solo 
deberá cotizar su instalación y conexión (La provisión de la Caldera será a cargo del 
LEM SE). 

 Equipamiento y Mesadas: La mesada M5 es de granito gris mara (según planos) y 
debe cotizarse dentro del ítem 17.4 junto con el mobiliario general. 

--------------------------------------------------------------------------------  
Se deja expresamente aclarado que lo especificado en la presente Circular Aclaratoria 
prevalecerá sobre cualquier indicación en contrario consignada en los planos, planillas y 
especificaciones técnicas originales del Pliego de Licitación. 

 


